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細則第38号様式（第２条第49号）
 （総括票） 

10 目標対策及び事業者の発意による対策の実施状況

4.52 ％

CO2排出量 CO2排出量

種別 使用量 単位 （t-CO2） 種別 使用量 単位 （t-CO2） 
（t-CO2）

昼間買電 746 千ｋWh 382.0 昼間買電 441 千ｋWh 225.5

昼間買電 355 千ｋWh 181.6 昼間買電 248 千ｋWh 126.8

昼間買電 415 千ｋWh 212.2 昼間買電 273 千ｋWh 139.6

昼間買電 136 千ｋWh 69.5 昼間買電 105 千ｋWh 53.5

昼間買電 1,512 ｋWh 0.8 夜間買電 1,320 ｋWh 0.7

夜間買電 13 ｋWh 0.0 夜間買電 4 ｋWh 0.0

実施前 実施後

【実績＋予想】
Ｎ４棟：冷房＝266.04kWh

暖房＝235.24kWh

                   ７９台
冷房：2ヶ月、暖房：3ヶ月
稼働：10時間/日×20日

連
番

1

3

2017

Ｎ４棟：冷房＝366.18kWh
暖房＝347.04kWh

                   ７９台
冷房：2ヶ月、暖房：3ヶ月
稼働：10時間/日×20日

4

5 外調機インバーター化
AS横浜ビ
ル

照明設備ＬＥＤ化更新
Ｓ１棟～Ｓ３棟、
Ｓ６棟～Ｓ８棟、Ｓ１３棟
Ｎ１棟～Ｎ８棟   他
※ただし、連番3との重複なし

佐江戸

水銀灯 ：２５０W
HF蛍光灯：７２Ｗ
HF蛍光灯：３６Ｗ  等

合計：８,８２９台

1320ｋWh/d

2017

【交換実績台数のみ】

ＨＦ蛍光灯：７２Ｗ
ＨＦ蛍光灯：３６Ｗ
ダウンライト：８Ｗ

等 ８,５６２
台

【実績＋予想】

ＬＥＤ蛍光灯：６２Ｗ
ＬＥＤ IDライトバー：４３Ｗ
ＬＥＤ蛍光灯：２８Ｗ

等

燃料・熱・電気等の使用量 燃料・熱・電気等の使用量

72.7 千円

54.9 千円

245,190 千円

2
空調設備の更新

（Ｎ４棟） 佐江戸 82,836

156.4

LED外灯 ：１０１W
LED IDライトバー：４３Ｗ
LED蛍光灯：２８Ｗ  等

合計：８,８２９台

2018

【実績＋予想】

変圧器損失
1TR 7,500kVA（１台）
      ：平均313kWh/日
2TR 7,500kVA（１台）：休止中
335日東電使用電力実績に合わた
変圧器損失計算の平均

照明設備ＬＥＤ化更新
S２棟、S４棟、S７棟、S１０棟
※ただし、連番1との重複なし

佐江戸 219,085

16.0 134,845

（注意事項）・対策の効果が重複して計上されない様にご注意ください。
・燃料・熱・電気等の使用量は、一年間での値に換算して記入してください。

  ・記載欄が不足する場合は、横浜市へご連絡ください。

削減量合計
事業者総排出量

事業者総排出量
（t-CO2）

CO2排出量合計①
（t-CO2）

CO2排出量合計②
（t-CO2）

削減量合計
（t-CO2）

具体的な対策 事業所名
対策の

実施年度
（西暦）

削減量

9,966 1,025.0 574.3 451

投資金額
実施前の運用状況/設備状況 実施後の運用状況/設備状況

0.1

保安室照明器具LED化6

千円2016 1512ｋWh/d 4,000

特高変圧器の更新（３台）
  + 特高変圧器集約化（３⇒２
台）

佐江戸 2017

【実績＋予想】

変圧器損失
5,000kVA（３台）：平均414kWh/
日
335日東電使用電力実績に合わた
変圧器損失計算の平均

千円

千円13ｋWh2016
AS横浜ビ
ル

1500.04.3ｋWh



（Ａ３）

CO2排出量 CO2排出量

種別 使用量 単位 （t-CO2） 種別 使用量 単位 （t-CO2） 
（t-CO2）

実施前 実施後

連
番

燃料・熱・電気等の使用量 燃料・熱・電気等の使用量具体的な対策 事業所名
対策の

実施年度
（西暦）

削減量 投資金額
実施前の運用状況/設備状況 実施後の運用状況/設備状況

昼間買電 23 千ｋWh 12.0 昼間買電 12 千ｋWh 6.4

夜間買電 17 千ｋWh 8.5 夜間買電 9 千ｋWh 4.6

昼間買電 176 千ｋWh 90.1 昼間買電 17 千ｋWh 8.9

夜間買電 126 千ｋWh 64.4 夜間買電 12 千ｋWh 6.3

昼間買電 4,446 ｋWh 2.3 昼間買電 2,657 ｋWh 1.4

夜間買電 3,176 ｋWh 1.6 夜間買電 1,533 ｋWh 0.8

佐江戸

チラーチューニング運転
（運転台数・時間、待機電力削
減）

千円1461.8
昼間5.2A
夜間4.2A

千円301.665kWh2018

千円09.621.336kEh7

実験設備高効率タイプ導入

40.051kWh2018
AS横浜ビ
ル

38,000139.329.653kWh

8.7A2017
AS横浜ビ
ル

階段 照明(常灯)人感付LED化33
台

9

8




