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別途外構工事範囲
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■耐火指定番号

凡例 仕様 認定番号・告示番号

Ｗ1 強化繊維石膏ボードｔ15×2両面貼（間仕切壁・耐火1時間）

強化繊維石膏ボードｔ21×2片面貼（間仕切壁・耐火1時間）Ｗ2 FP060NP-0007

FP060NP-9061

Ｗ3 ＲＣ壁　ｔ＝200以上 建告1399号第1号2項イ

防煙垂れ壁

防煙垂れ壁

防煙垂れ壁

防煙垂れ壁

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ ■

■

■

■

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ11

64000

1400014000 12500 10500

Ｙ9

Ｙ10

Ｘ1 Ｘ3 Ｘ5Ｘ2 Ｘ4

8500 4500 2000 12000 9000 1500

64000

Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9 Ｘ10

13000

Ｘ1 Ｘ3 Ｘ5Ｘ2 Ｘ4 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9 Ｘ10Ｘ11
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9500 8500

12500
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4500 4000

13000 6500

Ｘ11
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Ｙ11
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1
2
5
0
0

庭5

庭3
会議室1
23.75㎡

会議室2
23.75㎡

廊下3
34.25㎡

庭4

入口ホール
163.00㎡

風除室
12.0㎡

合同埋蔵慰霊
スペース（屋外）

待合
スペース（屋外）

81.0㎡

48.75㎡

参拝ホール2
75.60㎡

ドライエリア2
11.25㎡

庭7

参拝ホール1
75.60㎡

待合スペース
106.25㎡

廊下1
50.08㎡

事務室
38.50㎡

倉庫1
11.86㎡

階段室
16.24㎡

庭2

庭6

庭1

納骨機械室1
30.00㎡

納骨機械室2

納骨機械室3 納骨機械室4

30.00㎡

30.00㎡ 30.00㎡

更衣室1
9.00㎡

更衣室2
9.00㎡

便所女
21.17㎡

多機能便所
4.83㎡

便所男
17.20㎡

ロッカー室
3.45㎡

廊下2
11.02㎡

給湯室
2.70㎡

屋外倉庫
4.95㎡

W1W1

W2 W2

W2

W2

W1

W1

横浜市建築局

年月日 縮尺
A1 1:150
A3 1:300

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤
株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事
　　　　　　　　（建築工事）

施設番号 図面番号

A-17

図面枚数図面
種類

完成
年度

棟番号

1階平面図

消防法における
敷地内有効通路
w=1m

消防法における
敷地内有効通路
w=1m

●消火ボックス 計7か所
（消火器は備品工事にて歩行距離20ｍ以内に設置）

■ＶＯＣ測定箇所
　計14か所
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6847.5

5810




