
1/250

工事件名

図    名

図　　番縮　　尺

施工場所

地形図番号

号線番号

横　浜　市　環　境　創　造　局

95-13,95-21

7.5 8.75 11.2510.01.25 2.50 3.75 5.0 6.250 12.5

令和  3  年度設計図 （ 排除方式　分流 ）

【笹野台小学校】
/1 5 

0 ～ 8

凡 例
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新設管きょ及び第１種組立人孔

新設管きょ及びます(マンホールトイレ)

ク

既設分流汚水管きょ及び既設人孔

既設汚水管きょ及びます・人孔

新設管きょ及び貯留弁付きマンホール
貯

既設雨水管きょ及びます・人孔

既設分流雨水管きょ及び既設人孔

旭区笹野台四丁目48番1号

災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事（その313)
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No.１ 20×H75　(注水口)

No.２ 20×H80　(マンホールトイレ)

No.３ 20×H86　(マンホールトイレ)

No.４ 20×H91　(マンホールトイレ)

No.６ 20×H101　(マンホールトイレ)

No.７ 90×H120　(貯留弁付きマンホール)

No.５ 20×H97　(マンホールトイレ)

No.８ 90×H134　(第1種組立人孔)

　200VU　12.0‰　15.0７

　 450VU　17.5‰　0.65
450VU　25.0‰　0.92

　 450VU　25.0‰　2.00

　 450VU　25.0‰　2.00

   450VU　 0.0‰　0.92

　 450VU　0.0‰　1.45
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   450VU　17.5‰　1.08

　 450VU　25.0‰　1.08

　200VU　12.0‰　49.0８
No.９ 90×H191　(第1種組立人孔)
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旭区笹野台四丁目48番1号

災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事（その313)
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横 　浜 　市 　環 　境 　創 　造 　局

旭区笹野台四丁目48番１号

No.1 発進立坑仮設図 S=1/60
災害時下水直結式仮設トイレ用

下水道管整備工事（その313）
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