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凡 例

新設管きょ及びます(ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ)

新設管渠及び貯留弁付きマンホール

新設管きょ及び第１種組立人孔

貯

ク

既設汚水管きょ及びます・人孔

既設雨水管きょ及びます・人孔

既設分流汚水管きょ及びます・人孔

既設分流雨水管きょ及びます・人孔
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案　　内　　図

災害時下水直結式仮設トイレ用
下水道管整備工事（その445）

戸塚区平戸町１１６５番地
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平　面　図 S＝1/250 【平戸台小学校】
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ILB

変　更　図



０ 1

【平戸台小学校】

使用水準点

標石番号

標高 (M)

（令和元年7月26日）

ＫＢＭ

戸塚区平戸町１１６５番

0 8 3 62

路線番号

管径

号線間距離

人孔間距離

流速

流下量

流出量

勾配

現在地盤高

Ｈ

管底高

追加距離

土被

施工種別

矢板鋼種別

基礎工種別

覆工種別

埋戻工種別

舗装復旧種別

管種別

側溝種別

取付管埋戻工種別

交通整理員

No
.6
 2
0×

H1
82
 (
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
）

No
.5
 2
0×

H1
80
 (
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
）

No
.4
 2
0×

H1
75
 (
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
）

No
.3
 2
0×

H1
71
 マ

ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
）

No
.2
 2
0×

H1
67
 (
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
）

No
.1
 2
0×

H1
63
注
水
口
)

工
事
始
点

No
.7
 9
0×

H2
02
 (
貯
留
弁
付
き
マ
ン
ホ
ー
ル
)

No
.8
 9
0×

H2
02
 (
第
1種

組
立
人
孔
)

DL=15.00

20.00

縦　断　図 縦1/100、横1/250

0 1 2 3 4 5 6 7 8

450VU

17.5 25.0 0.0

0.67 1.50
1.50

1.50
1.50

1.50
1.20

0.67
0.83

0.67 1.20

3.083

0.490

3.685

0.586

0.000

0.000

2
0
.
5
1

2
0
.
5
1

2
0
.
5
1

2
0
.
5
2

2
0
.
5
2

2
0
.
5
3

2
0
.
5
4

2
0
.
5
5

0.113

1
8
.
8
9
1

0
.
0
0

1
.
1
6

1
8
.
8
7
9

0
.
6
7

1
.
1
7

1
8
.
8
6
4

1
.
5
0

1
.
1
9

1
8
.
8
4
7

2
.
1
7

1
.
2
2

1
8
.
8
1
0

3
.
6
7

1
.
2
5

1
8
.
7
7
3

5
.
1
7

1
.
3
0

1
8
.
7
3
6

6
.
6
7

1
.
3
5

1
8
.
7
1
5

9
.
3
7

1
.
3
8

－

1.50
1.50

1.50
0.83

0.67

2
0
.
5
4

1
8
.
7
1
5

7
.
5
0

1
.
3
7

2
0
.
5
4

1
8
.
7
1
5

8
.
1
7

1
.
3
7

55.00

No
.9
 9
0×

H1
85
 (
第
1種

組
立
人
孔
)

No
.9
 9
0×

H2
83
 (
既
設
 第

1種
人
孔
)

1
.
7
6

1
8
.
5
3
0

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

9

①：軽量鋼矢板Ⅰ型1段梁 平均長2.0m
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災害時下水直結式仮設トイレ用
下水道管整備工事（その445）

戸塚区平戸町１１６５番地
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災害時下水直結式仮設トイレ用

下水道管整備工事（その445）

戸塚区平戸町１１６５番地
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