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給水管取出し範囲：Ａ
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給水管取出し範囲：Ａ（SGP-PD40）からレストハウス内へ引き込む給 水：

汚水管取付位置：Ｂ
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汚水管取付位置：Ｂ（第一桝/φ450×Ｈ620）へ管径150mm以下の管で接続する排 水：

端子盤 LP-1

TEL 54

レストハウス電灯・動力 70 CVT150 ２本

レストハウス電灯・動力 FEP80 CVT150 ２本

TEL FEP50

TEL FEP80

レストハウス電灯・動力 FEP80 CVT150 ２本
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NTT引込

電灯、動力は機械室内LP-1から分岐し子メーターを設置する

電話は公園内のNTT引込からTEL用地中配管を使い端子盤へ接続し引き込む

RM

E

電 気：

山下公園レストハウス設備関係一次供給概要図　S=1/250


