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市第19号議案 

   横浜市火災予防条例の一部改正 

 横浜市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成25年５月17日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市火災予防条例の一部を改正する条例 

 横浜市火災予防条例（昭和48年12月横浜市条例第70号）の一部を

次のように改正する。 

 第47条第３項各号を次のように改める。 

(1) 水源は、その水量が令第11条第３項第１号に掲げる防火対象

物又はその部分に設置する屋内消火栓設備にあっては 5.2 立方

メートル以上、同項第２号に掲げる防火対象物又はその部分に

設置する屋内消火栓設備のうち、同号の規定に基づき同項第１

号に掲げる基準による場合にあっては 5.2 立方メートル以上、

同項第２号イに掲げる基準による場合にあっては 2.4 立方メー

トル以上、同号ロに掲げる基準による場合にあっては 3.2 立方

メートル以上の量となるように設けること。 

(2) 性能は、２個の屋内消火栓を同時に使用した場合に、それぞ

れのノズルの先端において、令第11条第３項第１号に掲げる防

火対象物又はその部分に設置する屋内消火栓設備にあっては、

放水圧力が0.17メガパスカル以上で、かつ、放水量が 130 リッ

トル毎分以上、同項第２号に掲げる防火対象物又はその部分に

設置する屋内消火栓設備のうち、同号の規定に基づき同項第１

号に掲げる基準による場合にあっては、放水圧力が0.17メガパ
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スカル以上で、かつ、放水量が 130 リットル毎分以上、同項第

２号イに掲げる基準による場合にあっては、放水圧力が0.25メ

ガパスカル以上で、かつ、放水量が60リットル毎分以上、同号

ロに掲げる基準による場合にあっては、放水圧力が0.17メガパ

スカル以上で、かつ、放水量が80リットル毎分以上のものとす

ること。 

   附 則 

 この条例は、平成25年10月１日から施行する。 

  

   提 案 理 由 

 消防法施行令の一部改正に伴い、屋内消火栓設備に関する基準の

整備を図るため、横浜市火災予防条例の一部を改正したいので提案

する。 
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 参  考  

   横 浜 市 火 災 予 防 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 屋 内 消 火栓
せん

設 備 に 関 す る 基 準 ） 

第 47 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  令 第 11 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 地 階 を 除 く 階 数 が ５

以 上 の 防 火 対 象 物 に 設 け る 屋 内 消 火 栓 設 備 は 、 次 の 各 号 に よ ら な

け れ ば な ら な い 。 

   水 源 は 、 そ の 水 量 が 令 第 11 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 防 火 対 象 
(1)   

水 源 は 、 そ の 水 量 が 令 第 11 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 防 火 対 象 

物 又 は そ の 部 分 に 設 置 す る 屋 内 消 火 栓 設 備 に あ っ て は 5.2 立 方 
物 又 は そ の 部 分 に 設 置 す る 屋 内 消 火 栓 設 備 に あ っ て は 5.2 立 方 

メ ー ト ル 以 上 、 同 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 又 は そ の 部 分 に 
メ ー ト ル 以 上 、 令 第 11 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 又 は 
設 置 す る 屋 内 消 火 栓 設 備 の う ち 、 同 号 の 規 定 に 基 づ き 同 項 第 １
そ の 部 分 に 設 置 す る 屋 内 消 火 栓 設 備 に あ っ て は 2.4 立 方 メ ー ト 

号 に 掲 げ る 基 準 に よ る 場 合 に あ っ て は 5.2 立 方 メ ー ト ル 以 上 、 
ル 以 上 （ 令 第 11 条 第 ３ 項 第 ２ 号 の 規 定 に 基 づ き 、 同 項 第 １ 号 に 

同 項 第 ２ 号 イ に 掲 げ る 基 準 に よ る 場 合 に あ っ て は 2.4 立 方 メ ー 
掲 げ る 基 準 に よ る 場 合 は 5.2 立 方 メ ー ト ル 以 上 ） の 量 と な る よ 

ト ル 以 上 、 同 号 ロ に 掲 げ る 基 準 に よ る 場 合 に あ っ て は 3.2 立 方 
う に 設 け る こ と 。 

メ ー ト ル 以 上 の 量 と な る よ う に 設 け る こ と 。 
 

   性 能 は 、 ２ 個 の 屋 内 消 火 栓 を 同 時 に 使 用 し た 場 合 に 、 そ れ ぞ 
 (2)  

性 能 は 、 ２ 個 の 屋 内 消 火 栓 を 同 時 に 使 用 し た 場 合 に 、 そ の 放 

れ の ノ ズ ル の 先 端 に お い て 、 令 第 11 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 防 
水 量 が 令 第 11 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 又 は そ の 部 分 

火 対 象 物 又 は そ の 部 分 に 設 置 す る 屋 内 消 火 栓 設 備 に あ っ て は 、 
に 設 置 す る 屋 内 消 火 栓 設 備 に あ っ て は 130 リ ッ ト ル 毎 分 以 上 、 

放 水 圧 力 が 0.17 メ ガ パ ス カ ル 以 上 で 、 か つ 、 放 水 量 が 130 リ ッ 
令 第 11 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 又 は そ の 部 分 に 設 置 

ト ル 毎 分 以 上 、 同 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 又 は そ の 部 分 に 
す る 屋 内 消 火 栓 設 備 に あ っ て は 60 リ ッ ト ル 毎 分 以 上 （ 令 第 11 条 

設 置 す る 屋 内 消 火 栓 設 備 の う ち 、 同 号 の 規 定 に 基 づ き 同 項 第 １ 
第 ３ 項 第 ２ 号 の 規 定 に 基 づ き 、 同 項 第 １ 号 に 掲 げ る 基 準 に よ る 

号 に 掲 げ る 基 準 に よ る 場 合 に あ っ て は 、 放 水 圧 力 が 0.17 メ ガ パ 
場 合 は 、 130 リ ッ ト ル 毎 分 以 上 ） の も の と す る こ と 。 

ス カ ル 以 上 で 、 か つ 、 放 水 量 が 130 リ ッ ト ル 毎 分 以 上 、 同 項 第 
 

２ 号 イ に 掲 げ る 基 準 に よ る 場 合 に あ っ て は 、 放 水 圧 力 が 0.25 メ 
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ガ パ ス カ ル 以 上 で 、 か つ 、 放 水 量 が 60 リ ッ ト ル 毎 分 以 上 、 同 号 
 

ロ に 掲 げ る 基 準 に よ る 場 合 に あ っ て は 、 放 水 圧 力 が 0.17 メ ガ パ 
 

ス カ ル 以 上 で 、 か つ 、 放 水 量 が 80 リ ッ ト ル 毎 分 以 上 の も の と す 
 

る こ と 。 
 

 （ 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 省 略 ） 
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